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В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза о 

безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта [1] и Техни-

ческим регламентом Таможенного союза о безопасности высокоскорост-

ного железнодорожного транспорта [2], под безопасностью линии электро-

передачи (ЛЭП) следует понимать такое ее состояние, при котором отсут-

ствует риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муни-

ципальному имуществу, а также окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений. 

Для обеспечения безопасности к ЛЭП должны быть предъявлены 

следующие требования при проектировании и строительстве: 

а) соблюдение условий, при которых обеспечиваются: 
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 безопасное расстояние от элементов составных частей ЛЭП, находя-

щихся под напряжением, до заземленных частей, поверхности земли, 

настила пешеходных мостов, лестниц, пассажирских платформ и желез-

нодорожных переездов, а также ЛЭП и других инженерных сооружений, 

не входящих в состав инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

 значение сопротивления заземляющих устройств, при котором при при-

косновении к открытым проводящим частям ЛЭП соблюдаются условия 

безопасности (напряжение не более допустимого значения при прикос-

новении к корпусам электрооборудования и другим металлическим кон-

струкциям); 

 уровень индустриальных радиопомех, создаваемых ЛЭП, не выше допу-

стимого; 

 пожарная безопасность; 

б) использование оборудования, параметры которого обеспечивают: 

 электрическую прочность изоляции не ниже допустимого значения; 

 превышение температуры токоведущих частей над температурой окру-

жающей среды не выше нормированного значения (безопасный уровень 

нагрева); 

 необходимый уровень защиты от опасного и вредного воздействия элек-

тромагнитных полей; 

в) обеспечение механической прочности элементов ЛЭП при воздей-

ствии эксплуатационных нагрузок нормального режима, в расчетных ава-

рийных режимах, монтажных нагрузках. 

Трассы ЛЭП должны проходить так, чтобы не загораживать устрой-

ства сигнализации, не затруднять движение поездов, не загораживать 

въезды на станцию и входы в здания. Прокладка ЛЭП на опорах контактной 

сети, жестких поперечинах, искусственных сооружениях и других конст-

рукциях, заземленных на рельс железнодорожного пути, должна выпол-

няться с соблюдением требований Правил устройства и технической экс-

плуатации контактной сети электрифицированных железных дорог [3], Ин-

струкции по заземлению устройств электроснабжения на электрифициро-

ванных железных дорогах [4], а также требований действующих правил и 

норм для устройств электроснабжения железных дорог. 

В целях надежности электроснабжения не следует допускать сов-

местную подвеску на общих опорах воздушных линий напряжением до 1 кВ 

и свыше 20 кВ, а также взаиморезервирующих воздушных линий. Безопас-

ные расстояния между проводами ЛЭП, от проводов до поверхности земли 

или водного пространства, до проводов других ЛЭП и линий связи, до дру-

гих сооружений и конструкций, должны соответствовать установленным в 

[3, 5]. Это же условие относится к глубине заложения кабелей, расстояниям 

между ними, между кабелями и другими сооружениями и конструкциями. 
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ЛЭП напряжением до 1 кВ, получающие электроэнергию от однофазных 

трансформаторов, следует выполнять как электроустановки типа системы 

заземления IT в соответствии с [6]. Если ЛЭП напряжением до 1 кВ полу-

чает питание от трехфазного трансформатора, для нее следует использовать 

следующие типы системы заземления [6]: 

а) если ЛЭП подвешена хотя бы на одной опоре, заземленной на рельсовую 

цепь переменного тока частотой 50 Гц, или пересекает железнодорожные 

пути, оборудованные такими рельсовыми цепями, или сближается с такими 

железнодорожными путями на расстояние менее 2 м – систему IT; 

б) если ЛЭП не отвечает ни единому из условий по п. а) – систему TN. 

ЛЭП напряжением свыше 1 кВ следует выполнять как электроуста-

новки с изолированной нейтралью. Сопротивления заземляющих устройств 

ЛЭП, отстоящих от железнодорожных путей на расстояние свыше 5 м, 

должно соответствовать установленным в [3-5]. Отдельные металлические 

и железобетонные опоры ЛЭП, отстоящие от железнодорожных путей на 

расстояние до 5 м, следует заземлять на рельсовую цепь в соответствии с 

требованиями [4]. При этом опоры ЛЭП напряжением свыше 1 кВ необхо-

димо заземлять на рельсовую цепь посредством группового заземления, 

либо на самостоятельное заземление.  

Самонесущие изолированные провода воздушных линий напряже-

нием до 1кВ и защищенные провода напряжением свыше 1 кВ всех фаз, 

проложенные вдоль электрифицированной железной дороги, необходимо 

оборудовать ответвительными зажимами для присоединения заземляющих 

штанг. Расстояние между каждыми двумя смежными ответвительными за-

жимами должно соответствовать расстоянию между двумя заземляющими 

штангами, установленному [7]. Уровень индустриальных радиопомех, со-

здаваемых ЛЭП автоблокировки и продольного электроснабжения, проло-

женным по опорам контактной сети и на самостоятельных опорах не дол-

жен превышать норм, установленных в [8]. Для ЛЭП другого назначения 

эти помехи должны отвечать требованиям [9]. 

Воздушные и кабельные линии должны отвечать требованиям [10] 

пожарной безопасности. Кабельные сооружения и конструкции следует вы-

полнять из негорючих материалов. При прокладке в кабельных сооруже-

ниях и тоннелях кабели не должны иметь наружных оболочек из горючих 

материалов. Все они должны пройти проверку на невозгораемость при ко-

ротких замыканиях в соответствии с [11]. Прохождения воздушных линий 

над зданиями и сооружениями, как правило, допускать не следует. В обос-

нованных случаях можно допустить прохождение этих линий над крышами 

зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов, имеющих кате-

гории Г или Д по пожарной и взрывопожарной опасности и I или II степе-
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нью огнестойкости. Расстояние от проводов до зданий при этом должно от-

вечать требованиям [9]. В воздушных линиях электропередачи напряже-

нием до 1 кВ рекомендуется применение линейных штыревых фарфоровых 

изоляторов, а напряжением свыше 1 кВ – подвесных тарельчатых стеклян-

ных и стержневых полимерных, а также штыревых фарфоровых. В районах 

расселения крупных птиц должны применяться подвесные изоляторы, шты-

ревые изоляторы специальной конструкции, препятствующие посадке на 

них птиц, или специальные ограждающие устройства аналогичного назна-

чения. Для выполнения требования электрической прочности изоляторы 

(гирлянды изоляторов) должны иметь действительную длину пути утечки 

не менее расчетной или значение 50 % разрядной характеристики не менее 

наименьшего допустимого значения для наибольшего рабочего междуфаз-

ного напряжения линии, установленного в нормативной технической доку-

ментации на соответственный тип изоляторов, с учётом степени загрязне-

ния атмосферы по [3]. 

Сопротивление изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ 

должно быть не менее 0,5 МОм. Изоляция кабельных линий напряжением 

свыше 1 кВ должна быть испытана повышенным напряжением, значение и 

длительность приложения которого устанавливается нормативной техниче-

ской документацией в соответствии с видом изоляции и напряжением ка-

беля. Провода и кабели должны выбираться таким образом, чтобы при про-

текании тока в заданных режимах их температура не превышала допусти-

мых, установленных стандартами или техническими условиями. Для вы-

полнения этого требования провода и кабели должны подвергаться про-

верке на нагрев. Допускается производить проверку на нагрев по значению 

длительно допустимого тока, установленного в [3, 5, 12]. Кроме того, сле-

дует проверить провода и кабели в режиме короткого замыкания на терми-

ческую безопасность (термическую стойкость) в соответствии с [11].  

Высоковольтные ЛЭП являются источником электромагнитных по-

лей, воздействующих на находящихся вблизи людей. Электрическая состав-

ляющая электромагнитного поля при напряжениях ЛЭП электроснабжения 

нетяговых потребителей 35 кВ и ниже сравнительно невелика, опасности не 

представляет, ее можно не учитывать. Магнитная составляющая этого поля 

с частотой 50 Гц не должна превышать допустимого уровня, установлен-

ного в гигиенических нормативах Роспотребнадзора [13]. 

Для обеспечения электромагнитной совместимости на ЛЭП, проло-

женных на опорах контактной сети переменного тока, необходимо осу-

ществлять транспозицию проводов не более чем через 1 км при полном 

цикле транспозиции 3 км. Если ЛЭП проложена на опорах контактной сети 

постоянного тока или на самостоятельных опорах, транспозицию допуска-

ется осуществлять через каждые 3 км при полном цикле транспозиции 9 км. 
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При выборе конструкций ЛЭП необходимо обеспечить выполнение 

требования механической прочности: 

 механическое напряжение проводов от воздействующих нагрузок в нор-

мальном, аварийном и монтажном режимах не должно превышать допу-

стимых значений, установленных [5]; 

 расчетные усилия в изоляторах и арматуре от воздействующих нагрузок 

не должны превышать значений, разрушающих нагрузок, установлен-

ных стандартами или техническими условиями на соответствующую 

продукцию; 

 расчетный изгибающий момент от воздействующих на опору нагрузок в 

нормальном, аварийном и монтажном режимах не должен превышать 

нормативных значений, установленных стандартами или техническими 

условиями для стойки, из которой изготовлена опора. 

Воздействующие нагрузки на провода, изоляторы, арматуру и опоры 

в нормальном, аварийном и монтажном режимах должны учитывать 

низшую температуру окружающей среды, наибольшую скорость ветра, 

наибольшую толщину стенки гололеда, значения которых следует 

принимать в соответствии со строительными нормами и правилами [14, 15] 

с учетом изменений, приведенных в [5] и нормами проектирования [16]. 
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